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Risposta ai quesiti pervenuti fino al 16.06.2024

Quesito n. l

"Buongiorno,
La presente Per chiedere se sia ammesso avvilimento per cat OS 30 in II, così da coprire i requisiti
richiesti. Saluti".

Risposta: Ai sensi deU'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e deU'art. 21 del disciplinare di gara si conferma che
l'operatore economico può avvalersi dei requisiti di altri operatori economici ai £ni della partecipazione
aUa gara.

Quesito n. 2

Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere quanto segue in merito al punto l del disciplinare di gara, è riportata la
tabella con le categorie dei lavori, noi abbiamo la categoria prevalente SOA OS30 in classifica IIIBIS,
possiamo subappaltare la categoria OG1 ad impresa in possessa della SOA e la categoria OS4 ad
impresa in possesso o di SOA o di requisiti?
Ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali salud

Risposta: Si conferma la possibilità di subappaltare le categorie OG1 e OS4 a operatori economici in
possesso dei requisid indicad neU'art. l del disciplinare per le rispettive categorie.

Quesito n. 3

Buongiorno,
con riferimento aUa gara in oggetto chiediamo gentilmente la marca dei seguenti impiand:
- impianto rileva2Ìone fumi;
- ascensori/montalettìghe antincendio
Grazie
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Risposta: Per gli impianti di cui aUa vs richiesta non è definita la marca ma gU elaborati progettuali
riportano le specifiche tecniche richieste.

Quesito n. 4

Buonasera,

con la presente chiediamo gentilciente conferma che, la Scrivente, in possesso delle seguenti categorie
SOA OG11 class. V, OG1 class. IV e OG2 class. III-BIS, possa partecipare aUa presente procedura in
forina singola coprendo" la categoria prevalente OS30 con la categoria OG11.
Rimaniarao in attesa di un cortese riscontro in merito, cordiali saluti.

Risposta:
Ai sensi dell'art. 18 comma 21 deU'aUegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023 si conferma che l'impresa
qualificata nella categoria OG l l può eseguire i kvori in ciascuna deUe categorie OS 3, OS 28 e OS 30
per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Quesito n. 5

La presente per chiedere se vi è la possibilità di accedere al vuoto tecnico in adiacenza aUa scala
prospiciente al montalettighe da dismettere, al fine di installare un montacarichi provvisorio?

Risposta:
No, in quanto in corrispondenza del vuoto in adiacenza aUa scala, al piano terra, transitano i mezzi di
approvvigionamento di materiale sanitario.

Quesito n. 6

Buon pomeriggio,
con riferiraento aUa documentazione di gara si chiede conferma che il Contratto Colletdvo di
riferimento applicato per la procedura è il CCNL del settore delle aziende metalmeccaniche e
dell'instaUazione di impianti, in considerazione deUa tipologia delle prestazioni richieste, nonché della
categoria prevalente OS30.
Restiamo in attesa di cortese riscontro e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Risposta:
SI conferma.

Il Responsabile Unico del Progetto
atteo/'fersicom

è? ^~
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