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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO AI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL
PRESIDIO DI MOZZO (BG).

CIG n. B1E6A1DF71 - CUP n. C38I23003820007

Risposta ai quesiti pervenuti fino al 17.06.2024

Quesito n. l

Buongiorno,
con la presente chiediamo gentilmente conferma che, la Scrivente, in possesso delle seguenti categorie
SOA OG11 class. V, OG1 class. IV e OG2 class. III-BIS, possa partecipare alla presente procedura in
forma singola coprendo" la categoria prevalente OS28 con la categoria OG11.
Ritnaaiamo in attesa di un cortese riscontro in tnerito, cordiali saluti.

Risposta:
Ai sensi dell'art. 18 comma 21 deU'allegato 11.12 del D.Lgs. 36/2023 si conferma che l'impresa
qualificata neUa categoria OG 11 può esegiiire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30
per la classifica corrispondente a queUa posseduta.

Quesito n. 2

Buonasera,

Lo scrivente Operatore economico chiede di chiarire quanto segue:
• A pag. 61 del documento nominato 240208ESJ001_PSC.pdf, tra le lavorazioni previste sono tra l'altro
riportate anche le seguend, che sembrano NON avere attinenza eoa le opere previste dal CSA e dal
CME:

10.1 Allestimento e smobilizzo del candere

L'atdvità è suddivisa neUe seguenti fasi e sottofasi:
- RealÌ2zazione della recinzione e degli accessi al cantiere
- AUestiraenti di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- AUestiraento di servizi sanitari del cantiere

- Realizzazione di impianto idrico del candere
- Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del candere
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- DisaUestimento di servizi sanitari del candere
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• A pag. 82 del documento nominato 240208ESJ001_PSC.pdf, tra le lavorazioni previste sono bea l'altro
riportate anche le seguenti, che sembrano NON avere attinenza con le opere previste dal CSA e dal
CME:

10.4 Impianti elettrici
La Lavorazione è suddivisa neUe seguenti Fasi:
- Installazione di dispositivo di caricabatterie domestico
- Installazione di gruppo di continuità (UPS)
- Installazione di gruppo elettcogeno fisso
- ReaUzzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Si chiede di avere conferma che tali attività non debbano essere previste per la posa in opera dei lavori
ptevisti dal bando
Cordiaknente

Risposta:

Quanta riportato ai paragrafi 10.1 allestimento e smobilito del cantiere e 10.4 Impianti elettrici ^fìi considerato
come uno standard qualitadvo e non come una descrizione di dettaglio. Rispetto
all'aUestimento/smobiUzzo del candere le lavorazioni indicate non risultano sbcettamente necessarie; per
quanto riguarda gli impianti le lavorazioni da prevedere sono solo queUe contenute e dettagliate
aU'interno dei documenti progettuali.
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